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SPRAWOZDANIE Z BADAN OL-LBW.6211.576/2.2019

Nazwa i adres Kienta: q‘f’vriédsie(biorst;&o .‘Uslug i iiAniynierii Komunainej Sp. z 0. 0., ul. Pariyzantéw & b 2#400 Lﬁkéiv”
Podstawa badan: Oferta OL-LBW.632.14.2019 z dnia 29.01.2019 r.

Rodzaj probek: Waoda przeznaczona do spoiycin przez ludzi

Micjses pobrania probek Wodociag publiczny Lukéw; 1 LO ul. Wyszynskiego 41, 21-400 Lukow
Data pobrania probek: 11.03.2019

Probki pobrat: Przedstawiciel Zleceniodawcey

Matoda pobicrania probek PN-180 5667-5:2017-10

Nr protokotu pebrania probek: -

Data prayjecia probek 11.03.2019

Data rozpoczgeia { zakonczenia badad ] 1.03.-12.03.2019

tane informacie dotyezgee probek Stan probki (ek) nie budzi zastrzeien )

Cel badania » I’rzedIoicniv(‘e"jvedn}ostkom nadzorujaeym (zgodnodé z przepisami prawa)
LBAGA:

Wymiki badan zawarte w sprawozdariu odnoszq si¢ wylgeznie do danej probki. Niepewnosé podate sig jesli jest 1o istowne dla miarodajnosei vynikéw badania lub
ich zastosowania, kiedy ma to znacsenie dla dokonania oceny zgodnasel = wyspecyfikoswanymi warfoserani granicziynt fub na syezenie Klienta, Nepewnosé
wyniku badania e wwzglednia niepewnosci zwigzanej 2 pobieraniom probki. Bez pisening) godly Kierownika OL sprawozdanie nie maie byé powielane maczey

#iz w calosel.

Opis i identyfikacja probki:
Nr pn’)bki (mdzpobn Ozn. klienta Rod;mj probki § punkt p(sbr:-miam

876/ 09:10 $1/0372019, rgh

Akt prasvny: Rosporzadzenie Ministra Zdrowia = dn. 7 grudnia 2017 r.ow sprawie jukasci wody przezaczongf do spos

Kran wezel wodomierzowy

yeiu prees Indzi (D2.U. poz. 2294)

2. Wyniki badan fizykochemicznych Legenda: ™ - nie badano
Lp.: wskaznik, metodyka ©Im umery probek, wynikd

[N DU . e e U L AT8fz

‘1 Smak {Liczba pragowa smaku} TFN ponizej 1 akcept,

PN-EN 1622:2006
%Mciodn uproszczona, parzysta, wybdr niewymuszony, frzech ocenigjaeych

!Czas przechowywania probek: do 48h

i Temperatura badai: 21-25 °C
;,W'.moéc'. parametryczna: Akceptowalny pracz konsumentav i bez nigprawidlowyceh zmian ;
2 §Zapach (Liczba progowa zapachu} fTON ponizej 1 akcept, **
IPN-EN 1622:2006 ‘
etoda uproszczona, parzysta, wybor nicwymuszony, trzech oceniajgeych

zas przechowywania probek: do 48
Temperatura bada: 21-23 °C
‘Warloéé paramefryczna: Akceptowalny pricz konsumentow i bez nicprawidtowych zmian

“B¥ - hadania posa sakresem akredyiacis PCA nr AR SA3: 1) - narwe arciiwalia; peonizer Hocho” - veyrnk panfiel grancy aznairalnosci

> apaczanie 28pechu w prdbee 57677 DIEEDIOWAIONE PO ZWezaniy chlory sgodnie & mtocd bodawezy PH-EN 1622:2006.
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