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POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACS

Przedsiebiorstwo Ustug i Inzynierii Komunalnej Sp. z o.0.
ul. Partyzantéw 6b, 21-400 Lukéw

Laboratorium

ul. B. Prusa 14, 21-400 Lukéw

tel. 25-798-23-71 w. 25

AB 1067

Data sporzadzenia: 24.10.2019

Sprawozdanie z badan nr 524/2019

Niniejsze sprawozdanie zawiera wyniki badan objete zakresem akredytacji. Metody akredytowane przez Polskie Centrum
Akredytacji oznaczone sg indeksem #, Certyfikat akredytacji AB 1067.

Nazwa i adres Klienta: Przedsiebiorstwo Ustug i Inzynierii Komunalnej Sp. z o.0.
Zaktad Wodociggow

Rodzaj prébki:

-Woda przeznaczona

21-400 Lukéw, ul. Partyzantéw 6b

do spozycia przez ludzi

Data, godzina pobierania probki:
-21,10.2019, godz. 9%

Stan probki/prébek w czasie przyjecia do badan: prawidlowy
Podstawa realizacji: Umowa wewngtrzna 2/2019 z dn. 05.02.2019r.
Cel badania: Monitorowanie jakosci wody w sieci wodociggowej.

Metodyka pobierania: PN-ISO 5667-5:2017-10 A ; PN-EN ISO 19458:2007 4

Prébkobiorca / Nr protokotu pobierania: M. Ochota / 527/2019
Data, godzina przyjecia do badan: 21.10.2019, godz. 11%
Data wykonania badan: 21.10.2019 + 24.,10.2019

Nr prébki:
-98/10/2019/FCH;M

Miejsce pobierania probki:

- Blok mieszkalny nr 42,

kran wezel wodomierzowy,
ul. Wyszyniskiego 42, 21-400 Lukdéw

Badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne

*
. . *
<
Metoda badawcza Wynik badania 9 §
Lp. Nazwa parametru J/m % &
Nr = g
Norma 98/10/2019/FCH;M g
[=9
PN-EN ISO 7887:2012 metoda Z .
A . -4 h
1. | Barwa D+Ap1:2015-06 1 mg/l 10£2
. . Z . Zalecany zakres
2. Metnogé A PN-EN ISO 7027-1:2016-09 3 NTU 0,15+0,03 wartoéci do 1,0
Z 7,3+0,2"
A . . ) ,340, )
3. pH PN-EN ISO 10523:2012 % (t=17,0°C) 6,5-9,5
Przewodnosé elektryczna . z 327,9436,1°
4 | ineiwaw tomp. 25,00 A PN-EN 27888:1999 $ 1 uSlem (1500 2500
5. | Stezenie jonu amonowego A PN-ISO 7150-1:2002 32) mg/l 0,09+0,02" 0,50
o PB- 11 wyd.03/08.03.2018 na Z .
A
6. | Stezenic zelaza podstawie testu Merck 14761 » ne/l 31£5 200
PB-18 wyd.03/08.03.2018 na 7
7. Stezenie manganu A podstawie testu HACH LANGE 3) pgfl 14+3° 50
LCW 532
8. Liczba Escherichia coli 4 PN-EN ISO 9308-2:2014-06 4Z) NPL /100m! 0 (0+4)™* 0
9. | Liczba bakterii grupy coli 4 PN-EN ISO 9308-2:2014-06 4Z; NPL /100ml 0 (04" 0
10. | Liczba enterokokow A PN-EN ISO 7899-2:2004 42) jtk/100 ml 0 0
Ogolna liczba 7z bez
11. | mikroorganizméw w 2242°C po | PN-EN ISO 6222:2004 P jtk/1 ml 9 (5+18)"™" nieprawidtowych
72h A zmian %
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*
Wynik badania *ié
s 2
Nazwa parametru Temperatura Data i g,oc.izma Liczba =} g
Lp. Metoda badawcza /Norma badania °C pobrania/ oceniajacych 5 %
Nr badania 2 g
s
98/10/2019/FCH;M ‘g
Liczba progowa zapachu (TON) # 21.10.2019
1 Metoda uproszczona, parzysta, Z < 233 2.9:35/ 3 1
| wybér niewymuszony / sl o 21.10.2019
PN-EN 1622:2006 g. 14:10
Liczba progowa smaku (TFN) 4 21.10.2019
Metoda uproszczona, parzysta, Z g 9:35/ n
z wyb6r niewymuszony / 3 <t 22,9 24.10.2019 3
PN-EN 1622:2006 g. 14:00
Informacja o wodzie odniesienia: woda wodociggowa po filtrze z wegla aktywnego

*. Niepewnos¢ rozszerzona wyniku badania uwzgledniajaca niepewnos¢ zwigzang z pobieraniem prébek obliczona dla wspoétczynnika rozszerzenia k=2

i poziomu ufnosci 0,95

** _ 7godnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz. U. 22017r. poz. 2294)

#£% _ piepewno$ rozszerzona pomiaru uwzgledniajaca niepewno$¢ zwiazang z pobieraniem prébki obliczona dla wspdiczynnika rozszerzenia k=2 i

poziomu ufnosci 95%

*Hxx . piepewno$¢ wyniku nieuwzgledniajgca etapu pobierania probki odezytana z tablic prawdopodobienstwa (granice 95% przedziatu ufnosci)
Z - parametr i metoda badawcza zatwierdzona przez PPIS w Lukowie - decyzje znak: ONS-HK.721/104/18 z 14.01.2019r., ONS-HK.721/61/19 z

19.04.2019r. obowigzujace do 31.12.2019r.
b Akceptowalna/akceptowalny przez konsumentow i bez nieprawidiowych zmian
2 Korekta do temperatury 25,0°C za pomocg urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury.

% Oznaczenie, dla ktrego przepisy prawa ustalaja okre$lone wymagania warunkujace mozliwo$¢ wykorzystania wynikow badan w obszarach

regulowanych prawnie

 Oznaczenie, dla ktorego metoda badawcza zostala wskazana przez obowiazujacy akt prawny — metoda referencyjna
% Zaleca sig, aby ogolna liczba mikroorganizmow nie przekraczaa:

- 100 jtk/t ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej

- 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta

Os$wiadczenie:
Wyniki badania odnosza si¢ wytacznie do badanej probki.
Bez pisemnej zgody Laboratorium badawczego sprawozdanie z badan nic moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnogci za pobranie, transport, metodg pobrania i czysto$é pojemnikéw w przypadku probki pobieranej przez Klienta.

Lgczna ilo$é stron sprawozdania: 2
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