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BIEZACA OCENA JAKQSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI
z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia w Lukowie

Dzialajac na podstawie: <

o art. 4 ust.] pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowej Inspekeji Sanitarne;
jednolity w Dz. U. 22019 r., poz. 59),
e §2lust. 1i§ 22 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w/sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), A
e art. 12 ust. 1 i1 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow (tekst jednolity w Dz, U. z 2019 r., poz. 1437 ze zm.)
oraz na podstawie sprawozdan z wynikow badania wody zrealizowanych w ramach kontroli
wewnetrznej zgodnie z ustalonym harmonogramem poboru probek wody na 2020 r., przekazanych
przez administratora wodociagu zbiorowego zaopatrzenia w E.ukowie, sprawozdania nr:
— 26/2020 z dnia 23.01.2020 r.,
— 28/2020 z dnia 23.01.2020 .

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lukowie
stwierdza:
przydatno$é wody do spozycia przez ludzi z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia w Lukowie.

UZASADNIENIE

Oceng przydatnosci wody do spozycia wydano na podstawie sprawozdan laboratoryjnych nr:
26/2020 i 28/2020 z dnia 23.01.2020 r. z wynikéw badan zrealizowanych wedhig ustalonego
harmonogramu, przeprowadzonych przez Przedsigbiorstwo Ushug i Inzynierii Komunalnej
Sp. z 0.0., Laboratorium, ul. B. Prusa 14, 21-400 Lukéw (Numer akredytacji AB 1067).

W badanym zakresie jako$¢ wody spelnia wymogi okreslone w czesci A zalgcznika nr 2 do
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej

do spozycia przez ludzi (Dz. U. 22017 r. poz. 2294).

Badania prébek wody przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyka metod
badawczych, okreslong w zalaczniku nr 6 do w/w rozporzadzenia.
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Ocene o jakosci wody z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia w Lukowie Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lukowie wydat celem poinformowania o tym konsumentéw,
o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg
i zbiorowym odprowadzeniu $ciekdéw (tekst jednolity w Dz. U. 22019 r., poz. 1437 ze zm.).

Otrzymuja:
1. Przedsiebiorstwo Ustug i Inzynierii Komunalnej Sp. z 0.0. w Lukowie, ul. Partyzantéw 6b, 21-400 Fukdéw,

2. Burmistrz Miasta Lukéw,
3. Ala
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AKBEDYVACH

Laboratorium
ul. B. Prusa 14, 21-400 Luk
tel. 25-798-23-71 w. 25

AB 1067

Niniejsze sprawozdanie zawiera wyniki badan objete zakresem akredytacji. Metody akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji oznaczone sa indeksem . Certyfikat akredytacji AB 1067.

ow
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PCA Przedsigbiorstwo Ustug i Inzynierii Komunalnej Sp. z o.0.
PutsKiz Gnvaun ul. Partyzantéw 6b, 21-400 Lukéw

Data sporzadzenia: 04.02.2020

Sprawozdanie z badan nr 47/2020

Nazwa i adres Klienta: Przedsigbiorstwo Ustug i Inzynierii Komunalnej Sp. z 0.0., Zaklad Wodociagow,

21-400 Lukow, ul. Partyzantow 6b

Rodzaj probki:

- woda (mieszanina wody surowej: st. A, I, II)
- woda (po filtrze nr 1)
- woda (po filtrze nr 2)
- woda (po filtrze nr 3)
- woda (po filtrze nr 4)
- woda (po filtrze nr 5)
- woda (po filtrze nr 6)
- woda (po filtrze nr 7)
- woda (po filtrze nr 8)
- woda (po filtrze nr 9)
- woda (po filtrze nr 10)
- woda (uzdatniona)

Data, godzina pobierania prébki:

03.02.2020, godz.
03.02.2020, godz.
03.02.2020, godz.
03.02.2020, godz.
03.02.2020, godz.
03.02.2020, godz.
03.02.2020, godz.
03.02.2020, godz.
03.02.2020, godz.
03.02.2020, godz.
03.02.2020, godz.
03.02.2020, godz.

Stan probki/probek w czasie przyjecia do badan: prawidiowy
Podstawa realizacji: Umowa wewnetrzna 2/2020 z dn. 03.01.2020

Cel badania: Potrzeby wilasne Klienta.
Stwierdzenie zgodnosci ze specyfikacja/wymaganiem: Nie

Metodyka pobierania: PN-ISO 5667-5:2017-10 4, PN-EN ISO 19458:2007 A
Prébkobiorca / Nr protokotu pobierania: A. Ozygata /46/2020

Data, godzina przyjecia do badan: 03.02.2020, godz. 9%
Data wykonania badan: 03.02.2020 - 04.02.2020
Uzupelnienia, odstgpstwa lub ograniczenia metody: -

Sprawozdanie z badant nr 47/2020 z dnia 04.02.2020

735
750
753
756
800
814
817
820

Nr prébki: Miejsce pobierania prébki:
- 1/02/2020/FCH,M - SUW - kran wody surowej ul. Partyzantéw 6b, 21-400 Lukéw
- 2/02/2020/FCH - SUW —kran filtr nr 1, ul. Partyzantéw 6b, 21-400 Lukéw
- 3/02/2020/FCH - SUW — kran filtr nr 2, ul. Partyzantéw 6b, 21-400 Lukéw
- 4/02/2020/FCH - SUW — kran filtr nr 3, ul. Partyzantow 6b, 21-400 Lukow
- 5/02/2020/FCH - SUW ~ kran filtr nr 4 — dot ul. Partyzantéw 6b, 21-400 Lukéw
- 6/02/2020/FCH - SUW —ksan filtr nr 5 — d6t ul. Partyzantow 6b , 21-400 Lukéw
- 7/02/2020/FCH - SUW — kran filtr nr 6 — dot ul. Partyzantéw 6b, 21-400 Lukow
- 8/02/2020/FCH - SUW — kran filtr nr 7 — d6t ul. Partyzantéw 6b, 21-400 Lukéw
- 9/02/2020/FCH - SUW — kran filtr nr 8 — dot ul. Partyzantow 6b , 21-400 Lukéw
- 10/02/2020/FCH - SUW — kran filtr nr 9 — dét ul. Partyzantow 6b, 21-400 Lukow
- 11/02/2020/FCH - SUW —kran filtr nr 10 — dot ul. Partyzantéw 6b, 21-400 Lukéw
- 12/02/2020/FCH - SUW — kran wody podawanej do sieci ul. Partyzantéw 6b, 21-400 Lukow
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Badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne
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Lp. Nazwa Metoda badawcza Wynik badania g
parametru - g2
N J/im Nr 1/02/ Nr 2/02/ Nr 3/02/ Nr 4/02/ Nr 5/02/ Nr 6/02/ Nr 7/02/ Nr 8/02/ Nr9/02/ |Nr10/02/ |Nr11/02/ |Nr12/02/ | § g *
orma D020/FCH:M [2020/FCH  |2020/FCH  |2020/FCH |2020/FCH |2020/FCH |2020/FCH |2020/FCH |[2020/FCH {2020/FCH |2020/FCH |2020/FCH = s
[
=9
Stezenic PB-18 wyd. 03/08.03.2018
L. mznganu na podstawie testu pg/t 174317 42+8" 36+6" |ponizej 10 |ponizej 10 |ponizej 10 [ponizej 10 |ponizej 10 [ponizej 10 [ponizej 10 |ponizej 10| 20+4’ 50
HACH LANGE LCW 532440
Stezenie jonu ) . AZY) 5 . «| ponizej | ponizej ponizej ponizej | ponizej ponizej ponizej ponizej N
2. amonowego PN-ISO 7150-1:2002 mg/l | 1,15£0,227 10,21+0,047{0,58+0,11 0.06 0.06 0.06 0.06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,16+0,037| 0,50
3. | Shwemie gfdslt‘av‘j’gegif 8032018 Ne o | men | 9504142 | 204" | 23a3T | 19w3T | 1743' | 122" | 052 | 183" | 18s3" | 2343" | 2343' | 31+5° | 200
PB-16 wyd. 03/08.03 2018 na T
4 Stezenie chioru | podstawie testu MACHREY - mg/l ) ; ) ) ) ) ) ; } } ) ponizej 0.3
© | wolnego NAGEL visocolor HE Chlor 0,02 ’
920015420
Liczba ! . azyn | NPL/ L anre R } R R ) R
5. Escherichia coli PN-EN ISO 9308-2:2014-06 100ml 0(0+4) - - - - - 0
6. | Liczbabakterii | by pyie) 9308-2:2014-06420 | NP | g ggyrens . - - - - - - - - - - 0
grupy coli 100ml

* - niepewnosé rozszerzona wyniku badania uwzgledniajaca niepewnos¢ zwiazang z pobieraniem probek obliczona dia wspolezynnika rozszerzenia k=2 i poziomu ufnosci 0,95
** _ Zaodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)
#¥%% _ niepewno$é wyniku nieuwzglgdniajaca etapu pobierania probki odezytana z tablic prawdopodobietistwa (granice 95% przedziatu ufnosci)

Z parametr i metoda badawcza zatwierdzona przez PPIS w Lukowie - decyzja znak: ONS-HK.721/103/19 z 20.12.2019r. obowigzujaca do 31.12.2020r.

b Oznaczenie, dla ktorego przepisy prawa ustalaja okreslone wymagania warunkujgce mozliwos$é wykorzystania wynikow badan w obszarach regulowanych prawnie

Y Oznaczenie, dla ktorego metoda badawcza zostata wskazana przez obowiazujacy akt prawny — metoda referencyjna

Oswiadczenie: ®
Wyniki badania odnosza si¢ wylacznie do badanej/ych probki/ek.

Bez pisemne;j zgody Laboratorium badawczego sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobranie, transport, metode pobrania i czystos¢ pojemnikow w przypadku probki pobieranej przez Klienta.
Laczna ilo$¢ stron sprawozdania: 2

Sprawozdanie sporzadzit: Sprawozdanie autoryzowat:

gy A ??flii?

Rozdzielnik:
1. ient
2. ala

e

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badan nr 47/2020 z dnia 04.02.2020




