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Zleceniodawcea

Przedsiebiorstwo Ustug i Inzynierii Komunainej Sp. z o.0.
ul. Partyzantéw 6b
21-400 Lukéw

Podstawa reallzacjl
Zleceme z dma 2020 01-22 nr TW/10/1 92/2020 numer systemowy: 20003588
obszar regulowany prawnie

ocena zgodnosci z wymaganiami

060990/03/2020 Stacja Uzdatniania Wody w tukowie, ul. Partyzantéw 6b Woda uzdatniona
Kran wody podawanej “do sieci

060990/03/2020 2020-03-02, godz.11:37 PN-ISO 5667-5:2017-10 (A);

PN-EN ISO 19458:2007 (A)

Kamil Kaminski - Przedstawiciel
Laboratorium

brak

Barwa: brak

Metnosc:

zgodnie z harmonogramem

at ,wylaboratonum Datarozpoczec ada k - Datazakonczem
2020 03 02 godz 16: 40 2020-03-02 2020-03-08

Stan prébki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen.
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& , : et ; Wyniki badan CEl E D |
. O,Znaczany PafaMEtr “Jednostka Identyfikacja m.e tody . Y Nigpewnqéé . gg "g : O::;Z;::i n(:Ds)
R ‘ ‘ Hadanezel 080090/03/2020 | TOTSEEIEONE | S :g? - wskaznikow

Stezenie chloraminy ma/l KJ-I-5.7-51 (A),(ZPS) 0,07 +0,03 TE | BS <052 21C

Chrom (Cr) ught PN-EN ISO 17284-2:2016-11 < 4,0 - PS| BS <50
(A),(ZPS)

Otdw (Pb) ngt PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 <1,0 - PS | BS <1042 8
(A),(ZPS)

Kadm (Cd) ugh PN-EN IS0 17294-2:2016-11 < 0,30 - PS | BS <5
(A),(ZPS)

Miedz (Cu) mg/| PN-EN IS0 17284-2:2016-11 0,0074 +0,0008 PS|BS| s209i928
(A).ZPS)

Rtec (Ha) ngfl PN-EN ISO 12846:2012; < 0,050 - PS|BS <1
Ap1:2016-07 (A),(ZPS)

S6d (Na) mgii PN-EN ISQO 17294-2:2016-11 7.40 10,74 PS | BS <200
(A).(ZPS)

Magnez (Mg) mg/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 6,81 +1,37 PS | BS 7- 1259210
(A),(ZPS)

Glin (Aluminium) ugfl PN-EN SO 17294-2:2016-11 <10,0 - PS | BS <200
(A),(ZPS)

Nikiel (Ni) ngfl PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <50 - PS | BS <2042 1B
(A).(ZPS)

Arsen (As) ugh PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 <1,0 - P8 | BS <10
(A).ZPS)

Selen (Se) ug/l PN-EN ISO 172984-2:2016-11 <20 - PS | BS <10
(A).(ZPS)

Antymon (Sb) ugll PN-EN SO 17294-2:2016-11 <1,0 R Ps| 8BS <5
(A).ZPS)

Bor (B) mg/l PN-EN IS0 17294-2:2016-11 < 0,050 - PS{ BS £1.0
(A).(ZPS)

Siarczany (80,°) mgh 1SO 15823-1:2013 (A),(ZPS) < 2,00 - PS | BS 5250 9 21¢

Fluorki (F7) mg/l ISO 15923-1:2013 (A),(ZPS) 0,23 +0,05 PS | BS 1,5

Utlenialno$¢ z KMnO, (Indeks mg/l PN-EN ISO 8467:2001 (A),(ZPS) 2,05 +0,41 PS | BS <5 1M 210

nadmanganianowy)

Bromiany ugll PN-EN ISO 15061:2003 (A),(ZPS) <50 - PS | BS <1p =18

Cyjanki uglt PN-EN 1SO 14403-2:2012 <15 - PS | BS <50
(A).ZPS)

Benzo(a)piren ug/l KJ-I-5.4-13C (A),(ZPS) < 0,003 - PS| BS £0,010

Suma wielopierscieniowych ugh KJ-i-5.4-13C ¢ (A),(ZPS) < 0,024 . PS | BS <0,10 9 218

weglowodorow aromatycznych

(WWA)

Akryloamid ugh KJ-1-5.4-14C (A),(ZPS) < 0,075 - PS | BS <010 V218

Epichlorohydryna g/l PN-EN 14207:2005 (A),(ZPS) < 0,060 - PS | BS <010 D218

Benzen ugl PN-ISO 11423-1:2002 (A),(ZPS) < 0,30 . PS | BS <10

Chlorek winylu ug/ PN-EN IS0 10301:2002 (A),(ZPS) <0,15 - PS | 8S <0,50 V218

Suma trichloroetenu i ngll PN-EN 1SO 10301:2002 (A),(ZPS) <20 - PS | BS <10

tetrachloroetenu

1,2-Dichloroetan ng/l PN-EN ISO 10301:2002 (A),(ZPS) <0,8 - PS | BS £3,0

Trichlorometan (Chloroform) mgfl PN-EN 1SO 10301:2002 (A),(ZPS) 0,023 +0,007 PS | BS <0,03022 P

Bromodichiorometan mg/t PN-EN SO 10301:2002 (A),(ZPS) < 0,001 - PS | BS <0,015 2 =P

Trihalometany - ogélem (suma THM) ngfl PN-EN ISO 10301:2002 & 23,0 +6,0 PS| BS <1pp 110 z18
(A).(ZPS)

4,4-DDD (Pestycyd) pgih PN-EN 1SO 6468:2002 (A).(ZPS) < 0,020 - PS|BS| <0109 N21B
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Qznaczany parametr Jednostka Identyﬁkacja mfemdy Wyﬂ'k' badan‘ i Niepewnos¢ ég % Do::ftz:szcai"::os)
' Radanerel 060990/03/2020 | (TS IPEONE 5—5 g wskaznikéw
4,4-DDE (Pestycyd) noft PN-EN SO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 . PS| BS <0,10 8171218
4,4-DDT (Pestycyd) Lgft PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PSIBS | <0109 7218
2,4-DDD (Pestycyd) ugfl PN-EN I1SO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PSIBS| <o0109170218
2,4-DDE (Pestycyd) ugh PN-EN 1SO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PS|BS| <0109 721"
2,4-DDT (Pestycyd) gl PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PS|{BS| =010917921
alfa-HCH (Pestycyd) nght PN-EN [SO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PS|BS| <010®i7)zB
beta-HCH (Pestycyd) ughl PN-EN 1SO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PS | BS 0,10 7278
gamma-HCH (Lindan) (Pestycyd) ngh PN-EN SO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PS{BS| =x<q10®iN28
delta-HCH (Pestycyd) ol PN-EN IS0 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PS|BS| =010%'0=8
Aldryna (Pestycyd) ugll PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PSIBS | =0030%772
Dieldryna (Pestycyd) ugh PN-EN IS0 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PS|BS | =s0,030% 7=
Endryna (Pestycyd) ugh PN-EN ISO 8468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 . PS{BS| =<0,409!N218
Aldehyd endryny (Pestycyd) pafl PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PSIBS{ =<0,10®N=8
1zodryna (Pestycyd) ugf PN-EN [SO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PS|BS| =<0,10977218
Heptachlor (Pestycyd) ngll PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PSIBS| <0030z
Epoksyd heptachloru (Pestycyd) pg/l PN-EN 1SO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PS{BS| <0,03091N218
Metoksychior (Pestycyd) pg/l PN-EN 1SO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PSIBS| <p10®!7218
cis-Chiordan (Pestycyd) ugf PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PSIBS| <0,10817218
trans-Chiordan (Pestycyd) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PS|BS| <0,10917218
Pentachlorobenzen (Pestycyd) pgil PN-EN [SO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PS|BS| <o010®iNz18
Heksachlorobenzen (Pestycyd) ngll PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PS|BS| =010977218
Suma pestycydow nght PN-EN 18O 6468:2002 & < 0,44 - PS| BS | <0500 18 218
(A).(ZPS)
Liczba Clostridium perfringens jtk/100mi PN EN 18O 14189:2016-10 0 - LE | KM g ¥ zAC
tacznie ze sporami (A),(ZLE)

jtk/100mi - liczba jednostek tworzacych kolonie w 100 mi

NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 07.12.2017r. w sprawie jako sci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.,

poz. 2284)
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4) i 6) 2.1B

6) z.1D

11) z.1C
3) z.1B

9) 2.1B

6) i 8) 2.18

3) i 10) z.1B

1) z1B

2) zD

6) 2.1C

4) 2. 1B

2) z. 1D
3) z.1C

6)i ) 218

2) z.1C

Wartoé¢ stosuje sie do probki wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi otrzymanej odpowiednig metodg

pobierania probek z kranu oraz pobranej w taki sposéb, by byta reprezentatywna dia éredniej tygodniowej

spozywanej przez konsumentow, z uwzglednieniem okresowych krotkotrwatych wzrostéw stezen;

Warto$¢ dopuszczalna, jezeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowanej agresywnoscig korozyjng wody dla rur miedzianych.
Nie wiecej niz 30 mg/l magnezu, jezeli stezenie siarczanéw jest réwne lub wieksze od 250 mg/l. Przy nizszej zawartosci siarczandw
dopuszczalne stezenie magnezu wynosi 125 mgll; wartoéé zalecana ze wzgledow zdrowotnych ~ oznaczs, ze jest pozadana dla
zdrowia ludzkiego, ale nie nakiada obowigzku uzupelniania minimalnej zawartoéci podanej w niniejszym zatgczniku przez
przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne.

Nie musi by¢ oznaczany, jesli badane jest OWO.

W miare mozliwosci bez ujemnego wplywu na dezynfekcje powinno dazy¢ sie do osiagnigcia nizszej wartosci

Warto$¢ oznacza sume stezen wyszczegolnionych zwiazkdw: benzo(b)fiuoranten, benzo(k)flouranten, benzo(ghi)perylen,
indeno(1,2,3-cd)piren.

Termin "pestycydy" obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy. rodentycydy.
slimicydy, a takze produkty pochodne (m.in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a takze produkty ich rozktadu i reakgji.
Nalezy oznaczad jedynie te pestycydy, kiérych wystepowania w wodzie mozna oczekiwac w danej strefie zacpatrzenia w wode.
Suma pestycydaw oznacza sume poszczegdinych pestycyddw wykrytych i oznaczonych ilosciowo w ramach monitoringu.

W miare mozliwosci bez ujemnego wplywu na dezynfekcje powinno dazy¢ sie do osiagnigcia nizszej wartosci. Trihalometany - ogdlem
(suma THM) - wartoéé oznacza sume stezeri zwiazkéw: frichlorometan (chlaroform), bromedichiorometan, dibromochiorometan,
tribromometan (bromoform).

Warto$¢ odnosi sie do stezenia pozostatosci monomeru w wodzie, obliczonego zgodnie ze specyfikacjami maksymalnego uwalniania z
odpowiedniego polimeru w kontakcie z woda.

W punkcie czerpainym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwigzkami.

Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiaéciwosci korozyjnych wody.

Wartosé stosuje sie do probki wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi otrzymanej odpowiednig metodg

pobierania prébek z kranu oraz pobranej w taki sposéb, by byta reprezentatywna dia éredniej tygodniowej

spozywanej przez konsumentow, z uwzglednieniem okresowych krétkotrwatych wzrostéw stezen.

W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwigzkami.

Nalezy badaé w wodzie pochodzace] 2 ujeé powierzchniowych i mieszanych, a w przypadku przekroczenia

dopuszczalnych wartosci nalezy zbadaé, czy nie ma zagrozenia dia zdrowia ludzkiego wynikajacego z

obecnosci innych mikroorganizméw chorobotwarczych, np. Cryptosporidium.

Termin "pestycydy" obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy,
slimicydy, a takze produkty pochodne (m.in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a takze produkty ich rozktadu i reakcji.
Nalezy oznacza¢ jedynie te pestycydy, ktorych wystepowania w wodzie mozna oczekiwa¢ w danej strefie zaopatrzenia w wode.
Warto$é stosuije sie do kazdego poszczegdlnego pestycydu. W przypadku aldryny, dieldryny, heptachloru i epoksydu heptachloru NDS
wynosi 0,030 pg/l.

W punkcie czerpalnym u konsumenta jezeli woda jest dezynfekowana chiorem lub jego zwigzkami

KJ-1-5.4-13C Procedura Badawcza wersja 02 z dnia 08.01.2019

KJ-I-5.4-13¢™) Procedura Badawcza wersja 02 z dnia 08.01.2019; Suma WWA jako suma stezen zwigzkow:
benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-cd)piren

KJ-1-5.4-14C Procedura Badawcza wersja 01 z dnia 15.03.2018

PN-EN 1SO 10301:2002 *¥ Suma trihalometandw (THM) jako suma stezen zwigzkow: trichlorometan, bromodichlorometan,
dibromochlormetan, tribromometan

PN-EN 1SO 6468:2002 * Suma pestycydéw jako suma stezen zwiazkow: 4,4'-DDD; 4,4-DDE; 4,4'-DDT; 2,4-DDD; 2,4-DDE;
2,4-DDT; alfa-HCH, beta-HCH, gamma-HCH, delta-HCH, pentachlorobenzen, heksachlorobenzen,
aldryna, dieldryna, endryna, aldehyd endryny, izodryna, heptachlor, epoksyd heptachioru, metoksychlor,
cis-chlordan, trans-chiordan)

KJ-I-5.7-51 Procedura Badawcza wersja 01 z dnia 26.03.2018

SGS Polcka Sp. 2
01248 Warszaws, yl, Jafz; N

i1, Health & Safety
¢ Perozyna, ul. Cieszyriska 52a
el 32 4452500, fax: 32 4472072
1t




Strona nr 5/5 Pszczyna 2020-03-09
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/21536/03/2020

Objasnienia:

A - metodyka akredytowana, ZPS ~ Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez wiasciwego PPIS (Tychy, decyzja nr 17/NS/HK, 432-96d/18
2 dnia 28.10.2019r.), ZLE - Badania wykonhano metodami zatwierdzonymi przez wiasciwego PPIS (Lezajsk, decyzja nr PSK.442.9.3.2020 z dnia
29.01.2020r.)

Miejsce wykonania badan: TE - teren; PS - Pszezyna; LE - Lezajsk

Wartosci wynikow badan poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej dolnej granicy oznaczalnosci metody.
Dane dostarczone przez Klienta zaznaczono czcionkg pochyia.

Niepewnoé¢ metody badan fizyko-chemicznych okreslono jako niepewnosé rozszerzona. Wspolczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 85%.
Niepewno$¢ rozszerzong podano dia analizy.

Autoryzowath:

BS - mgr Barbara Stolarska - Kierownik Dziatu Analiz Organicznych

KM - mgr inz. Marcin Kus - kierownik operacyjny laboratorium

» ul dans Kaximierza 3
860005608
éab::»ra.ez um Srodowiskowe
mvironmient, Health & Safe
43-200 Pezravng, ul, cieszyﬁ:’sktaySZa
tel. 32 4452500, fax: 37 4472072
TN

------ Koniec dokumentu «-----

Niniejszy dokument zostat wystawiony zgodnie z Og6inymi Warunkami Swiadczenia Uslug (OWSU stanowig element oferty, dostepne sa na stronie:

http:/Awww. sgs.analizysrodowiska,pl/podstrona/uslugi), w oparciu o ktdre zrealizowano usluge. Nalezy zwrocié szezegoing uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedzialnoéci,
odszkodowan i jurysdykeji zawarte w OWSU.

Usluge zrealizowano w czasie | zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcg i wedlug Jego wskazéwek, jesli
takowe zostaly podane. SGS Polska Sp. z 0.0. ponosi odpowiedzialnoécé jedynie przed Zleceniodaweg; niniejszy dokument nie zwalnia stron 2 realizowania praw | obowigzkow
wynikajacych z zawartych porozumien.

Wszelkie nieautoryzowane zmiany ninigjszego dokumentu, podrabianie i falszowanie jego tredci, formy | wygladu jest niezgodne i podlega $ciganiu w éwietle prawa.

Dokument moze by¢ wykorzystywany i kopiowany w calosci, kopiowanie czesciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody.

Wszystkie wyniki badan i pomiaréw zestawione w ninigjszym dokumencie odnoszg sig tylko do badanych prébek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, ze probki
zostaly pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za pochodzenia, sposob pobrania i reprezentatywnodé prabki






