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PCA Przedsigbiorstwo Ustug i Inzynierii Komunalnej Sp. z o.0.
PoLsie Centhum ul. Partyzantéw 6b, 21-400 Lukéw
Laboratorium
© ul. B. Prusa 14, 21-400 Lukow
BADANIA tel. 25-798-23-71 w. 25
N’
AB 1067

Sprawozdanie z badan nr 461/2022

Data sporzadzenia: 17.11.2022

Nazwa i adres Klienta: Przedsiebiorstwo Ushug i Inzynierii Komunalnej Sp. z o.0.

Zaklad Wodociggdéw

21-400 Lukéw, ul. Partyzantow 6b
Rodzaj prébki: Data, godzina pobierania prébki: Nr prébki:
-Woda do spozycia - 14.11.2022 Y, godz. 9% - 89/11/2022/FCH;M;S

przez ludzi

Stan prébki/probek w czasie przyjecia do badan: prawidlowy

Podstawa realizacji: Umowa wewnetrzna 2/2022 z dn. 03.01.2022r.

Cel badania: Przedtozenie jednostkom nadzorujgcym P

Stwierdzenie zgodno$ci ze specyfikacja/wymaganiem: nie

Metodyka pobierania: PN-ISO 5667-5:2017-10 4 ; PN-EN ISO 19458:2007 4
Prébkobiorca / Nr protokohu pobierania: P. Mucka / 522/2022

Data, godzina przyjecia do badan: 14.11.2022, godz. 9%

Data wykonania badan: 14.11.2022 + 17.11.2022

Uzupehienia, odstgpstwa lub ograniczenia: -

Miejsce pobierania prébki:

- Blok mieszkalny nr 19, kran wezel
wodomierzowy, o§. Unitéw
Podlaskich 19, 21-400 Lukéw !

Badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne

Wynik badania/ L
Metoda badawcza Rezultat badania * ) §
Lp. Nazwa parametru J/m g %
Nr =g
Norma 89/11/2022/FCH;M;S 5
f="
1 Barwa PN-EN ISO 7887:2012 metoda C mg/l 14£2° 4
) +Ap1:2015-06 A% 2 Pt (pH=7,3)
. « Zalecany zakres
2. Metnosé PN-EN ISO 7027-1:2016-09 A 2.2 NTU 0,43+0,12 wartosci do 1,0 ¥
7,3£0,2"
- . AZ2) - s s N
3. pH PN-EN ISO 10523:2012 (=17,5°C) 6,5-9.5
Przewodno$¢ elektryczna ) AZD 329,94+23,1°
4, wladciwa w temp. 25,0°C PN-EN 27888:1999 pnS/cm (=17,5°C) 9 2500
5. | Stgzenie jonu amonowego | PN-ISO 7150-1:20024 %2 mg/l 0,08+0,02° 0,50
. PB-11 wyd.04/02.01.2020 na podstawie testu .
6. Stgzenie zelaza Merck 14761 AZ.2 ug/l 416 200
o PB-18 wyd. 04/02.01.2020 na podstawie testu .
7. Stezenie manganu HACH LANGE LCW 532 AZ.2) ug/l 23+4 50
PB-16 wyd. 04/02.01.2020 na podstawie testu
8. | Stgzenie chloru wolnego | MACHREY-NAGEL visocolor HE Chlor mg/l | <0,02 (0,02+0,01) ? 0,3
920015 NA.2.2)
9. Liczba Escherichia coli PN-EN ISO 9308-2:2014-06 A 2.3 llgglr;il 0 (0+4)™**" 0
10. | Liczba bakterii grupy coli | PN-EN ISO 9308-2:2014-06 A% e 0 (0+4)""" 0
11. | Liczba enterokokéw PN-EN ISO 7899-2:2004 A %3 1 (ﬁ)k/ml 0 (0+8)"*" 0
Ogodlna liczba bez
12. | mikroorganizméw w PN-EN ISO 6222:2004 A 2.3 jtk/t ml nie wykryto nieprawidiowych
2242°C po 72h zmian ¥
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Wynik badania s
: . o N
L Nazwa parametru Temperatura Datié rga?]?:;na Liczba Y
p. Metoda badawcza /Norma badania °C pba dania oceniajacych § g
89/11/2022/FCH;M;S g
[=¥
Liczba progowa zapachu (TON) 14.11.2022
Metoda uproszczona, parzysta, wybdr . g 8:30/ 8
I niewymuszony / ponizej 1 23,1 14.11.2022 3
PN-EN 1622:2006 4% 2 g. 12:00
Liczba progowa smaku (TFN) 14.11.2022
Metoda uproszczona, parzysta, wybor . g 8:30/ 4
2| niewymuszony / ponizej 1 23,1 15.11.2022 3
PN-EN 1622:2006 A2 2 g 12:55
Informacja o wodzie odniesienia: woda wodociagowa po filtrze z wegla aktywnego

" Wszystkie warto$ci poprzedzone znakiem ,,<”, ,>” sg rezultatami badania.

Status metody: # metoda akredytowana (certyfikat akredytacji AB 1067), ™ metoda nieakredytowana

* Niepewno$¢ rozszerzona wyniku badania uwzgledniajaca niepewno$é zwigzang z pobieraniem probek obliczona dla wsp6tczynnika rozszerzenia k=2
i poziomu ufnosci 0,95

** Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz. U. z2017r. poz. 2294)

*¥* Przedstawiona niepewno$¢ rozszerzona pomiaru zostala oszacowana zgodnie z PN-EN ISO 19036:2020-04, obejmuje niepewno$é zwiazang z

pobieraniem probki i opiera si¢ na niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspotczynnik rozszerzenia k=2, zapewniajac poziom ufnosci okoto 95%.

**** Niepewno$¢ wyniku nieuwzgledniajaca etapu pobierania probki odczytana z tablic prawdopodobienstwa (granice 95% przedziatu ufnosci)

Z Parametr i metoda badawcza zatwierdzona przez PPIS w Lukowie - decyzja znak: ONS.HK.903.8.73.2021.MB z 23.12.2021r. obowiazujaca do
31.12.2022r.

Y nformacje dostarczone przez Klienta

 Oznaczenie, dla ktérego przepisy prawa ustalajg okreslone wymagania warunkujace mozliwo$¢ wykorzystania wynikow badan do oceny zgodno$ci w

odniesieniu do obowigzujacych przepiséw prawa

% Oznaczenie, dla ktérego metoda badawcza zostala wskazana przez obowiazujacy akt prawny

“ Akceptowalna/akceptowalny przez konsumentow i bez nieprawidiowych zmian

% Zaleca sig, aby og6lIna liczba mikroorganizméw nie przekraczata:

- 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowe;j

- 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta

% Korekta do temperatury 25,0°C za pomoca urzadzenia do kompensacji wptywu temperatury.

" Dolna wartos¢ zakresu pomiarowego metody akredytowanej wraz z niepewnoscig rozszerzong dla tej wartosci.

Oswiadczenie:

Wyniki badania/rezultaty badania odnosza si¢ wylacznie do badanej probki.

Bez pisemnej zgody Laboratorium badawczego sprawozdanie z bada nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calo$ci.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialno$ci za pobranie, transport, metodg pobrania i czystos¢ pojemnikéw w przypadku probki pobieranej przez Klienta.
Laczna ilo$¢ stron sprawozdania: 2

Sprawozdanie sporzadzil: Sprawozdanie autoryzowat:

I ¢

Keorowiilk Labo
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