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Niniejsze sprawozdanie zawiera wyniki badan objete zakresem akredytacji . Metody akredytowane przez Polskie Centrum

Strona 1/1

Przedsigbiorstwo Ustug i Inzynierii Komunalnej Sp. z 0.0.

Data sporzadzenia: 14.02.2017

Sprawozdanie z badan nr 61/2017

Akredytacji oznaczone sa indeksem A. Certyfikat akredytacji AB 1067.

Nazwa i adres Klienta: Przedsigbiorstwo Ustug i Inzynierii Komunalnej Sp. z o0.0.
Zaktad Wodociggow
21-400 Lukow, ul. Partyzantow 6b

Rodzaj prébki:

-Woda uzdatniona

Data, godzina pobierania probki:
13.02.2017, godz.8*

Stan prébki/prébek w czasie przyjecia do badan: prawidiowy
Podstawa realizacji: Umowa wewnetrzna nr 2/2017 z dn. 02.01.2017r.
Metodyka pobierania: PN-ISO 5667-5:2003 4; PN-EN ISO 19458:2007 *
Prébkobiorca / Nr protokotu pobierania: A. Ozygala / 60/2017
Data, godzina przyjecia do badan: 13.02.2017, godz. 9*°

Data wykonania badan: 13.02.2017 - 14.02.2017

Nr prébki :
- 48/02/2017/FCH;M

Miejsce pobierania probki:

- SUW, kran wody podawanej do

sieci, ul. Partyzantow 6b,
21-400 Lukow

. . Q
Metoda badawcza Wynik badania 'é :_
Lp. Nazwa parametru J/m § ‘é
Nr = E
Norma 48/02/2017/FCH:M § g
. | Barwa 4 PN-EN ISO 7887:2012 metoda D mg/! 10£2° D
2. | Metnosé A PN-EN ISO 7027:2003 FNU 0.20+0,04° 1
7.2+0,3°
A . . . s s .
3. | pH PN-EN ISO 10523:2012 (t=18,1°C) 6,5-9.5
Przewodno$¢ elektryczna . « <
4, wiasciwa w temp. 25°C A PN-EN 27888:1999 uS/em 325,2+35.8 2500
T _ A 2)
5. Liczba pf\ogowa PN-EN 1622:2006 TON <1 N
zapachu
- : 2)
6. | Liczba progowa smaku * PN-EN 1622:2006 TFN <l n
7. Stezenie jonu amonowego A | PN-ISO 7150-1:2002 mg/l <0,06 0,50
8. Liczba Escherichia coli* PN-EN ISO 9308-1:2014-12 jtk/100ml 0 0
9. | Liczba bakterii grupy coli* | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 jtk/100ml 0 0

*. niepewnod¢ rozszerzona wyniku badania uwzgledniajaca niepewnos¢ zwigzang z pobieraniem probek obliczona dla wspélczynnika rozszerzenia k=2

i poziomu ufhodci 0,95; podana dla zgodnosci z wyspecyfikowanymi wartosciami granicznymi.

** . Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz. U. 22015r,, poz. 1989).

D . akceptowalny przez konsumentow i bez nieprawidtowych zmian.

% — po usunieciu zapachu chloru
Oéwiadczenie:

Wyniki badania odnoszg si¢ wylacznie do badanej probki,
Bez pisemnej zgody Laboratorium badawczego sprawozdanie z badaf nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosei.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialno$ci za pobranie, transport, metode pobrania i czystos¢ pojemnikéw w przypadku probki pobieranej przez Klienta,
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